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RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

GAŚNICA PROSZKOWA

HYDRANT WEWNĘTRZNY
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KIERUNKI EWAKUACJI

ZAWÓR HYDRANTOWY DN 52

MANUAL RED CALL POINT

POWDER EXTINGUISHER

INDOOR HYDRANT

HYDRANT VALVE

EMERGENCY EXIT

EVACUATION ROUTES

WYJŚCIE

EWAKUACYJNE

GŁÓWNE CIĄGI EWAKUACYJNE

PRIMARY EVACUATION ROUTES

OBUDOWANE I ODDYMIANE KLATKI SCHODOWE

ENCLOSED STAIRCASES WITH SMOKE EXTRACTION SYSTEM

PRZYCISK ODDYMIANIA

SMOKE REMOVAL BUTTON

POMIESZCZENIA GASZONE GAZEM

POMIESZCZENIA - TRYSKACZE PODWÓJNE.

TRYSKACZE BEZPIECZEŃSTWA
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PRZYCISK START/STOP GASZENIE

W CAŁYM BUDYNKU CENTRUM NOWYCH

TECHNOLOGII ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA

TRYSKACZOWA. OCHRONA CAŁKOWTA.

TAM GDZIE NIE MA INSTALACJI

TRYSKACZOWEJ SĄ STAŁE URZĄDZENIA

GAŚNICZE GAZOWE
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